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Adrese:

Rasējums: Stadija Lapa

 Būvk.reģ.Nr.: 7296-R    
Kūrmājas prospekts 7-206,

Liepāja, LV-3401
mob.tel: +371 26534077; e-pasts: sgp@inbox.lv

BP
UKT izbūves plāns

Pāvilostas ostas pārvalde

Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana
Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), Dzintaru iela 

2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads

UKT inž. 05.2026

M 1:250; A1

Pasūtījums Nr.:

13 /POP/ 2025

Izstrādāja 05.2026

M. Gertsons

S. Grietēns

Savietotais inženiertīklu plāns
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Pieslēgties pie esošās 
pēcuzskaites sadales
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Zemesgabala robeža

Atjaunojams zāliens
Proj. betona bruģakmens transporta slodzei

Esošais bruģis pārbruģējams

LIETOTIE GP APZĪMĒJUMI:

Projektēts metāla žogs, ekvivalents esošam, tai skaitā demontētais 
esošā žoga posms

Projektētās noliktavas ēka

Proj. ceļa apmale 150×1000×220 betona C30/37 pamatā (100mm)

Proj. ceļa apmale BR 100.15.30 betona C 30/37 pamatā (100mm)

Projektētā augstuma atzīme (abs)
Esošā ausgtuma atzīme (abs)

Prognozētais lietus ūdens tecēšanas virziens

1.47
1.47

W1 Projektējamā zemsprieguma kabelis

Ū1

PE Ø32x3,0; l=14.15m

Pasūtītājs:

Ū1-M1 pieslēgums pie esoša 
ūdensvada Dn32; proj. uzskaites mezgla aka

K1-2 proj. kanalizācijas sūkņu stacija,
pieslēgums Dn50 pie esoša spiedvada
(precizēt pēc esošās caurules Dn50)

 

1,50

demontējama esošā sūkņu stacija
un spiedvada posms

K1-1 PP Ø110
izvads no ēkas

1,93

demontējama esošā ūdensvada caurule Dn32

12,7

4,
6

atjaunojams zālāja segums 55,2m²
ekvivalenti esošajam

5,
0

Ū1-M2 PE Ø32x3,0 
ūdensvada ievads ēkā

3,0

3,
7*

izveidojams apbērums,
jānodrošina 1,3m biezu slāni 

virs proj. ūdensvada min. 3m platumā

R2,62

5,
7

1,
88

Proj. sadzīves kanalizācijas vadsK1

Esošs sadzīves kanalizācijas vadsK

Esošs lietus kanalizācijasvadsLK

El. kabelis, virsspriegums

El. kabelis, zemspriegums

Apgaismes el. kabelis

Sakaru kabelis

Sakaru kanalizācijas kabelis

Siltumtrase

Pieņemtie apzīmējumi:

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

11

Projektētā augstuma atzīme (abs)
Esošā ausgtuma atzīme (abs)

4.21
3.92

Proj. ūdensvads

Esošs ūdensvadsŪ

Ū1

12

13

Piezīmes:

1. Izmēri rasējumos doti metros (m), augstuma atzīmes - metros (m).
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)
3. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis.
4. Vispārīgie norādījumi un rasējumu saraksts lapā UKT-1.
5. Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.
6. Jebkādas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem saskaņot ar projekta izstrādātāju.
7. Pirms darbu uzsākšanas saskaņot rakšanas darbus ar komunikāciju turētājiem
8. Komunikāciju šķērsojuma vietās rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas, 
atšurfējot esošās pazemes komunikācijas.
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Proj. siltumtrase

Proj. elektrības kabelis
KSS ventilācijas izvads virs zemes Ø110

3,
46
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